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Betriebsspannung  8-30VDC  /  12-28.5VAC
Meldespannung 24V AC/DC ± 20%
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HQ = Hornquittierung
LQ = Meldungsquittierung
LT =  Lampentest
SA = Sammelalarm
* = siehe Handbuch
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Relais LQ-Ausgang
oder SA Priorität 1

Relais LT-Ausgang
oder SA Priorität 2


